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Aislamiento a Ruido Aéreo segun UNE-EN ISO 140-3:1995
Medidas en Laboratorio
Cliente: AMC, S.A. Fecha Ensayo: 22/07/04
Muestra: Falso techo (3 placas yeso laminado) con soportes ‘Akustik 4’ bajo forjado.
Descripcion de la muestra:

La muestra bajo ensayo consiste en un forjado con falso techo. La muestra ha sido construida dentro de un zuncho
perimetral de hormigén armado y una abertura de ensayo de 3,3 x 4,2 m.

Capa compresion
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